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Alulírott Kalmár István kijelentem, hogy az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint 
a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. 
(XII.13.) ÖTM rendelet, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a 
tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) 
Kormányrendelet, az 1996. évi XXXI. törvény, a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel 
megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint az MSZ szabványok alapján a 
tervezett létesítmény tervdokumentációjában a műszaki terveket és a műszaki 
leírásokat az általános érvényű előírások, ezen belül a munkavédelmi és tűzvédelmi 
követelményeket megállapító rendeletek, szabályzatok (OÉSZ, óvórendszabályok, 
országos MSZ szabványok, ágazati, szakmai szabványok) szerint, továbbá az eseti 
szakhatósági előírások és konzultációk szerint készítettem el. A tervezett műszaki 
megoldások - az egyeztetés során támasztott követelményeket is figyelembe véve - 
megfelelnek az általános érvényű, továbbá az eseti szakhatósági előírásoknak. 
 
 
 
 
Budapest, 2010.09.27. 
 
 
 
 
 

 Kalmár István 
 elektromos tervező 
 V-T 01-12409 
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1. Előzmények, általános ismertetés 
 
Jelen tervdokumentáció a BUDAPEST III. CSOBÁNKA TÉR 6. alatti rendelőintézet 
röntgen osztály átalakítás elektromos munkáinak tervfejezetét tartalmazza. 
Az elektromos tervezés határa a meglévő főelosztó berendezés. A tervezés alapja a 
Megbízó igényei alapján megfogalmazott műszaki megoldások. A Megbízó 
elektromos rajzokat nem igényelt, csak műszaki leírást és anyagkiírást. 
A rendelőintézet földszintjén a meglévő röntgen osztály helyén új röntgen-felvételi 
helyiség kialakítását tervezzük. Az átalakítás során főorvosi szoba, ultrahang 
helyiség, csontsűrűségmérő helyiség, leletező, adminisztrációs helyiség, felvételező, 
vizsgáló helyiség és vetkőzők kerülnek kiépítésre. 
Az MSZ 2040:1995 szabvány besorolása szerint az ultrahang helyiség, a 
csontsűrűségmérő helyiség, a felvételező és a vizsgáló helyiség a „Kezelő- és 
vizsgálóhelyiség” kategóriába tartozik. 
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2. Energiaellátás 
 
A tervezési terület villamos berendezéseinek elektromos energia igénye az 
orvostechnológiai tervek alapján a következő: 
Röntgen hálózati energiaigény: 1db új röntgen berendezés kerül kiépítésre, 
amelynek teljesítménye 105 kVA/kb.84kW. A meglévő két darab elavult röntgen 
berendezés elbontásra kerül, melyeknek össz. energiaigénye magasabb volt, mint az 
új berendezésé, tehát a meglévő teljesítmény ki tudja szolgálni a tervezett igényt. 
 
Elektromedikai hálózati energiaigény: 5db E14 csatlakozótábla. Az elektromedikai 
teljesítményigény a jelenlegihez képest számottevően nem változik. 
 
Az üzemviteli- és világítási hálózat energiaigénye kb. 18,4kW egyidejű teljesítmény. 
Az új gépészeti berendezések kb. 11kW teljesítményével növekszik a jelenlegi 
energiaigény, ami az épület össz. teljesítményéhez képest jelentéktelen, 
teljesítménybővítés nem szükséges. 
 
A tervezett terület elektromos ellátását az épület meglévő főelosztó berendezésből 
indított új fővezetéki kábelekkel biztosítjuk, a meglévő fővezetékek nyomvonalán 
kiépítve. 
 
 Feszültség: 3 x 400/230 V AC, 50Hz 
 Érintésvédelem: TN-S + EPH 
 
 
3. Elosztó berendezések 
 
A leletezőben kerül elhelyezésre az elektromedikai-, üzemviteli- és világítási 
hálózatok új ER1 elosztó berendezése. 
Az elektromedikai hálózat részére a meglévő főelosztó berendezésben újan kiépített 
3x63A-es biztosítótól adunk betáplálást. 
Az üzemviteli- és világítási hálózat részére a meglévő főelosztó berendezésben 
tervezett 3x40A-es biztosítótól adunk betáplálást. 
A röntgen berendezés ER2 jelű új elosztó szekrénye a röntgen generátor közelében, 
a felvételező helyiség falán kerül elhelyezésre. 
Az röntgen hálózat részére a meglévő főelosztó berendezésben újan kiépített 
3x160A-es biztosítótól adunk betáplálást. 
A főelosztó berendezés kiegészítése szükséges az egyes hálózatok részére 
kiépítendő biztosítós, főkapcsolós leágazásokkal. 
A főelosztó szekrényben a meglévő röntgen leágazások megszüntetendők. 
Az ER1 elosztó berendezés tartalmazza az alábbi készülékeket: 
- főbiztosítók 
- főkapcsolók 
- „B+C” fokozatú túlfeszültség-védelem 
- egyes leágazások túláramvédelmi készülékei, áramvédőkapcsolók 
- mágneskapcsolók 
- sorozatkapcsok 
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Az ER2 elosztó berendezés tartalmazza az alábbi készülékeket: 
- főbiztosító 
- főkapcsoló 
- „B+C” fokozatú túlfeszültség-védelem 
- mágneskapcsoló 
- sorozatkapcsok 
- sugármenet jelzőlámpák bekötéséhez szükséges sorozatkapcsok 
 
Az elosztóból elkülönített világítási- és dugaszoló aljzat áramköröket építünk ki a 
fogyasztói csatlakozások biztosítására. Különálló áramköröket építünk ki a nagyobb 
teljesítményű elektromos fogyasztók részére. Az elektromedikai csatlakozó táblák 
részére külön hálózatot tervezünk. 
A dugaljakat ellátó áramkörök védelmére áramvédő kapcsolókat telepítünk. 
Az elosztó szekrényben tartalékhely kialakítása szükséges a továbbiakban 
esetlegesen felmerülő igények kielégítésére. 
Az elosztóban a csatlakozó áramkörök nevét és áramköri számát tartós felirattal kell 
ellátni. 
A tervezési határon kívüli területek elektromos berendezése nem változik. 
 
 
4. Feszültségmentesítés 
 
A tervezendő terület tűzvédelmi feszültségmentesítése továbbra is a meglévő 
tűzvédelmi feszültségmentesítő kapcsolóval történik. 
Az adminisztrátori helyiségben lehetőséget adunk egy kulcsos főkapcsolóval az 
éjszakai feszültségmentesítésre, amikor csak a szükséges berendezések maradnak 
feszültség alatt, mint hűtő, kijáratmutató, szerver, fax. A folyamatos hálózatról 
üzemelő dugaszolóaljzatokat a normál dugaljaktól való megkülönböztetés miatt piros 
színű szerelvényekkel kell szerelni. 
 
 
5. Világítás 
 
Az egyes helyiségek világítási berendezését a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet és az MSZ EN 12464-1:2003 előírásai, valamint a Megrendelő igényei 
szerint tervezzük meg. A tervezési terület minden helyiségében készül mesterséges 
világítás, amit a méretezési számítások alapján alakítunk ki. 
Alapvetően korszerű, energiatakarékos fénycsöves vagy kompaktfénycsöves 
fényforrásokat választottunk ki. A lámpatestek a helyiségek jellegének megfelelő 
védettségűek. A világítási berendezés üzemszerű használata során bekövetkező 
megvilágítás csökkenését a számítások során 0,8-as karbantartási tényezővel vettük 
figyelembe. 
A tervezési területen az általános világítást álmennyezetbe süllyesztett fénycsöves 
és kompaktfénycsöves lámpatestekkel építjük ki. 
A főorvosi szobába, ultrahang helyiségbe, csontsűrűségmérő helyiségbe, leletezőbe, 
adminisztrációs helyiségbe, felvételezőbe, vizsgáló helyiségbe 600x600mm 
modulméretű látszóbordás álmennyezeti lámpatestet terveztünk, fényes MIRO dupla 
parabola tükörrel, elektronikus előtéttel szerelve. 
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A vetkőzőkbe, álmennyezetbe süllyesztett kompaktfénycsöves lámpatesteket 
terveztünk. 
A mosdók fölé falra szerelt fénycsöves lámpatesteket szerelünk. 
Az elosztókban külön világítási áramköröket tervezünk az egyes helyiségcsoportok 
világítására. A helyiségek világítási kapcsolója a helyiségen belül, az ajtó mellet kerül 
kiépítésre. 
Az MSZ 2040:1995 szabvány szerint a világítási hálózatot egy helyiségen belül több 
áramkörre kell felosztani, ha a helyiségen belül legalább négy lámpatest van. 
A fénycsöves lámpatesteket elektronikus előtéttel tervezzük. A világítási hálózatról 
nem szabad csatlakozóaljzatot táplálni. A világító berendezést, eszközt úgy kell 
elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. 
 
Az egyes helyiségek világítási követelménye az MSZ EN 12464-1:2003 alapján: 
 Belsőtér típusa  Megvilágítás Káprázás Színvisszaadás 
 feladat  vagy tevékenység Ēm (lx) UGRL Ra 

  Személyzeti szoba 300 19 80 
  Vizsgáló helyiségek, általános világítás 500 19 90 
  Mosdó, fürdőszobák, WC-k, öltözők 200 25 80 

 
 
6. Tartalékvilágítási hálózat 
 
A tervezett területen biztonsági világítást és a vonatkozó nemzetközi szabványban 
meghatározott menekülési útirány jelzőrendszert kell létesíteni. A tartalékvilágítást a 
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (OTSZ), MSZ EN 1838:2000, MSZ EN 50172:2005, 
MSZ EN 60598-2-22:2001, MSZ HD 60364. szabványok szerint kell kialakítani. 
A normál világítási rendszer üzemzavara esetén a tartalékvilágítási rendszernek az 
alábbi feladatokat kell ellátnia: egyértelmű jelzéssel mutatnia kell a menekülési 
útvonalat, a jelenlévők vészkijárathoz jutásának érdekében; a menekülési útvonal 
mentén megfelelő megvilágítást kell biztosítani; biztosítania kell, hogy a kijárat felé 
vezető menekülési útvonalon elhelyezett riasztó és tűzbiztonsági berendezések 
könnyen felismerhetőek legyenek. 
A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (OTSZ) 5. rész I./7. fejezet 1.1.1. pontja szerint: 
„A kijárati utakon, a kijárati, vészkijárati ajtóknál és az egyes helyiségekből a kiürítési útvonalra nyíló 
ajtóknál a vonatkozó szabvány szerinti menekülési útirány jelző rendszert kell kiépíteni, mely a 
menekülő embereknek a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális 
információt közöl biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról, figyelemmel az esetleges alternatív 
útvonalakra is. Az építmény, épület, szabadtér bármely pontján legalább egy menekülési útvonaljelző 
biztonsági jelnek minden esetben láthatónak kell lennie. Menekülési útvonaljelzések szempontjából 
kiemelten kezelendő területek:  
 a) minden kijárati és vészkijárati ajtó: Az ajtókat az ajtó fölé, vagy amennyiben arra más 
lehetőség nincs, akkor az ajtó jobb és baloldalán az ajtóra mutató biztonsági jellel kell megjelölni; 
biztonsági jelet az ajtóra szerelni tilos, mert annak nyitott állapotában az információ elvész. Az ajtókon 
meg kell jelölni a nyitási mechanizmusukat a kezelésükre utaló biztonsági jellel, különös tekintettel, a 
pánikrúddal ellátott ajtókra,  
 b) a lépcsőházak, azok valamennyi lépcsőfordulója és környezete: Legalább a lépcsők 
menekülés irányában lévő első lépcsőfokát meg kell jelölni a menekülési irányát mutató biztonsági 
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jellel; a lépcsőházakban valamennyi szinten utánvilágító, vagy világító jellel meg kell jelölni az adott 
szint számát,  
 c) az épületben elhelyezett felvonók (liftek): a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, a nem 
hagyományos (nem biztonsági) felvonóknál pedig a „Tűz esetén a liftet használni TILOS!” jelzést kell 
valamennyi szinten elhelyezni.  
 d) a füstmentes lépcsőház, valamint az e felé vezető út iránymutató előjelzésekkel,  
 e) a folyosók minden kereszteződése minden irányból,  
 f) minden irányváltoztatás,  
 g) bármilyen szintváltoztatás,  
 h) a kötelezően előírt vészkijáratok,  
 i) a menekülésre használható ablakok, valamint  
 j) a szabadba vezető utolsó kijárat (a mentésben közreműködők számára kívülről is!).” 
 
A menekülési útvonalak megvilágítására saját energiaforrást tartalmazó 
lámpatesteket használunk, amit a normál világítás lámpatesteibe épített akkumulátor 
és inverter segítségével oldunk meg. A tartalékvilágítási lámpatestek a normál 
hálózat üzemzavara esetén automatikusan bekapcsolnak. 
A tartalékvilágítási egységekhez külön vezérlőszál kiépítése szükséges a szinti 
elosztó berendezés önálló (24 órás) áramköréről. A vezérlőszál tölti az 
akkumulátorokat és figyeli az elosztóban a normál hálózati feszültség meglétét. 
A menekülési útvonalak kijelölésére állandó üzemű, beépített akkumulátorral 
rendelkező, piktogrammal ellátott irányfényjelző lámpatesteket alkalmazunk 1 órás 
áthidalási idővel a vonatkozó előírások szerint. 
 
 
7. Erőátvitel 
 
A gépészeti hálózat elektromos ellátása az épületgépészeti igények szerint kerül 
kialakításra. 
A terület hő ellátása, hűtése a meglévő hőközpontból biztosított. 
 
Az új elrendezés és berendezések igényeinek megfelelően az újonnan kialakított 
felvételezőnek helyi mini légkezelővel biztosítjuk a technológia által megkövetelt 
légcserét. Biztosítjuk a légkezelő részére az elektromos energiát, vezérlése a 
készülékbe beépített automatika elemekkel, heti időprogramozással, külső vezérlési 
opciókkal történik. Falra szerelhető, LCD kijelzős vezérlő panellel rendelkezik 
távvezérléshez. A készülék alapvetően egy alacsonyabb fordulatszámon üzemel 
időprogram szerint, de szükség szerint, amennyiben az igények ezt szükségessé 
teszik magasabb fordulatra lehet állítani, hogy biztosítsuk a helyiségben előírt 
légcserét. A készülékben található hőcserélő elfagyásának elkerülésére a frisslevegő 
beszívó ágba egy elektromos előfűtő kerül betervezésre, mely igény szerint előfűti a 
levegőt. 
 
Egy korszerű VRV rendszer kerül kialakításra, mely a terület hűtését, illetve 
hőszivattyús üzemmódban a terület fűtését is biztosítani tudja. 
A kültéri egységet ellátjuk elektromos energiával, a beltéri egységek a kültériektől 
kapnak betápot, a kettő közti védőcsövezést az elektromos kivitelező végzi, a 
kábelezés a gép telepítőjének a feladata. 
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Az orvostechnológiai terveknek megfelelően a kezelő-vizsgáló helyiségekben E14 
jelű elektromedikai csatlakozótáblákat helyezünk el, melyek a következő elemeket  
tartalmazzák: 

1db leválasztó kapcsoló 
2db C10A kismegszakító 
2db üzemállapot jelző lámpa 
4db süllyesztett, 230V földelt dugaszolóaljzat 
1db "D" típusú túlfeszültség-levezető 
 

Az elektromedikai csatlakozótáblát az ER1 elosztóból látjuk el elektromos energiával. 
Az elektromedikai hálózatra csak elektromedikai készülékeket szabad csatlakoztatni 
Az általános célú dugaljak védelmére az elosztóba épített áramvédő-kapcsolót és 
kismegszakítót alkalmazunk. A közlekedőkben és az egyes helyiségek bejáratánál 
dugaszolóaljzatokat helyezünk el takarítás céljára. 
A 3. típusú („D” fokozatú) túlfeszültség-védelem helyi kiépítése szükséges a 
túlfeszültségre érzékeny berendezések dugaszolóaljzata mellett. 
 
 
8. Elektromos szerelés 
 
Az elektromos szerelés réz erű, műanyag szigetelésű vezetékekkel készül. A 
vezetékeket védőcsőben mindenhol falba süllyesztve, fali csatornában vagy 
álmennyezet felett kábeltálcán kell szerelni, műanyag, vékony- vagy vastag falú 
védőcsöveket használva. A röntgen berendezés szerelésénél a sugárzásvédő falat 
megsérteni nem szabad. 
A felvételező helyiségben elhelyezendő padlócsatorna kialakítása előtt a padló 
feltárása szükséges. Ha nem helyezhető el a padlócsatorna, akkor a Tervezőkkel és 
Megbízóval egyeztetni szükséges. 
 
Az erős- és gyengeáramú vezetékek egymástól elkülönítve szerelendők. Az 
elektromedikai és általános célú hálózatok vezetékezése külön védőcsőben történik. 
 
Mindenhol kétsarkú, védőérintkezős dugaszoló aljzatokat kell alkalmazni. 
 
A dugaszoló aljzatok, világítási kapcsolók és egyéb szerelvények szerelési 
magassága padlószint felett, a külön nem jelölt esetekben: 

- dugaszoló aljzatok, struktúrált csatlakozók: 0,4 m 
- dugaszoló aljzatok pult felett: 1,2 m 
- dugaszoló aljzatok hűtő részére 0,4 m 
- dugaszoló aljzatok vizes helyiségben, fürdőben 1,2 m 
- világítási kapcsoló 1,1 m 
 
Dugaszolóaljzatok színjelölése: 
− Normál hálózat dugaszolóaljzatai: fehér színű 
− 24 órás hálózat dugaszolóaljzatai: piros színű 
− Elektromedikai hálózat dugaszolóaljzatai: szürke színű 
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9. Telefon és informatika hálózat 
 
A tervezett terület telefon és informatika hálózata részére védőcsövezést és 
vezetékezést építünk ki a Megrendelő igényeinek megfelelően. A leletezőben 
kiépített rack szekrénytől kábelezzük be az egyes végpontokat. A rack szekrényt 
össze kell kötni az épület szerverhelyiségével. A PACS hálózat részére biztosítjuk a 
védőcsövezést és vezetékezést. 
 
 
10. Érintésvédelem 
 
Az érintésvédelem módja: TN-S rendszer, egyenpotenciálú hálózattal kiegészítve. 
A tervezett területen az MSZ HD 60364-ben és az MSZ 2040:1995-ben foglaltak 
szerint az EPH hálózatot ki kell építeni, a különböző fémhálózatokkal az 
összeköttetéseket el kell végezni. Az EPH hálózatba csatlakoztatni kell a víz, gáz, 
szellőzés, fűtési csővezetékeket, elektromos kábeltálcákat, álmennyezet fém 
tartószerkezeteit, és egyéb nagy kiterjedésű fém tárgyakat. 
A védővezető és a nullavezető szétválasztása után azok összekötése tilos! A 
védővezetőt együtt kell vezetni (azonos védőcsőben, azonos többerű kábelben, 
illetve vezetékben) a fázisvezetőkkel, keresztmetszete legalább azonos legyen a 
fázisvezetőkével. 
Az MSZ 2040:1995 szerint: „A kezelő- és vizsgálóhelyiségekben az MSZ 172-1 
szerinti helyi egyenpotenciálú összekötést kell kiépíteni; ebbe be kell kötni minden, a 
páciens kezelési, illetve vizsgálati helyétől 2,5 m-nél nem nagyobb távolságra lévő, 
érinthető olyan fémszerkezetet, amely – nagy kiterjedése következtében – 
máshonnan potenciált tud ide vezetni (pl. csővezetékek, épületvasalások, 
árnyékolások). Nem kell az egyenpotenciálú összekötésbe bekötni azokat a 
fémszerkezeteket, amelyek – kis kiterjedésük folytán nem tudnak máshonnan idegen 
potenciált behozni (pl. fémből készült műszerszekrények, vasajtók stb.), továbbá 
azokat a fémszerkezeteket, amelyek védővezetővel ellátott villamos testekkel merev, 
fémes kapcsolatban vannak, valamint azokat, amelyek érinthetőségét 
szigetelőanyagból készült burkolatokkal, védőrácsokkal vagy más módon úgy 
korlátozták, hogy az érinthető felület legfeljebb 50x50 mm-es lehet.” 
A 10 A-nél nagyobb névleges áramerősségű elektromedikai, valamint a más célú, de 
csatlakozóaljzatot is ellátó áramkörök érintésvédelmi kikapcsolását áram-
védőkapcsolóval kell megoldani. Ennek névleges érzékenysége 63A névleges 
áramerősségig 30 mA, e fölött 100-300 mA legyen. 
 
A használatbavétel előtt el kell végezni az elektromos hálózat jogszabályban előírt 
érintésvédelmi felülvizsgálatát és tűzvédelmi felülvizsgálatát jegyzőkönyvkészítéssel. 
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11. Villámvédelem 
 
Az épület külső villámvédelmi berendezése az új rendelő kialakításával alapvetően 
nem változik. 
Használatbavétel előtt el kell végezni az épület meglévő villámvédelmi hálózatának 
felülvizsgálatát, melyet jegyzőkönyvvel igazolni kell. Amennyiben a felülvizsgálat 
alapján a villámvédelmi berendezés nem megfelelő, annak javítása szükséges. 
 
 
12. Túlfeszültség-védelem 
 
A túlfeszültség védelem 1. típusú („B” fokozatú) készülékét és a 2. típusú („C” 
fokozatú) készülékét az új elosztókba telepítjük. A 3. típusú („D” fokozatú) 
túlfeszültség-védelem helyi kiépítése szükséges a túlfeszültségre érzékeny 
berendezések dugaszolóaljzata mellett. 
 
 
13. Környezetvédelmi fejezet 
 
A létesítmények, berendezések tervezésénél figyelembe vettük az energia- és 
anyagtakarékosságot, a környezetkárosító hatások minimalizálását a 
hulladékképződés megelőzésével, valamint a visszamaradt anyagok mentesítését a 
környezeti és egészségügyi veszély megelőzése érdekében. 
A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletnek megfelelően a bontási, építési 
hulladék kezeléséről a bontási és kivitelezési munkák során gondoskodni kell. 
A szerelés során keletkező elektromos hulladékok (kábel erek, védőcső végek, 
„blankolás”-nál keletkező vezetékvégek) szelektíven gyűjtendők és szállítandók el 
újra felhasználásra. 
Az elektromos hulladékok nem keverendők össze az építési hulladékkal! 
A kivitelezési munkák során esetlegesen képződő veszélyes hulladékok (pl. kábelek, 
fényforrások, stb.) megfelelő kezelését (ártalmatlanítás, elszállítás) a fenti rendelet 
előírásai szerint kell elvégezni. 
 
 
14. Munkavédelem 
 
A tervek a Magyarországon érvényben lévő vonatkozó szabványok, rendeletek és 
előírások figyelembe vételével készültek, melyek közül a fontosabbak az alábbiak: 
 

- 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (OTSZ) 
- MSZ HD 60364 Kisfeszültségű villamos berendezések 
- MSZ 2040:1995 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek 

létesítése 
- MSZ 04-115:1992 Az egyenpotenciálra hozás hálózatának kialakítása 
- MSZ 14550-1:1980 Erősáramú vezetékek megengedett terhelése 
- MSZ EN 12464-1:2003 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső 

téri munkahelyek 
- MSZ EN 50172:2005 Biztonsági világítási rendszerek 
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- MSZ EN 60598-2-22:2001 Lámpatestek. 2-22. rész: Egyedi követelmények. 
Tartalékvilágítási lámpatestek 

- MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás. 
- 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális 

egészségügyi és biztonsági követelményeiről 
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 
A fenti szabványokban foglalt előírások a tervdokumentációban betarthatók. 
 
Építés közbeni előírások: 
Villamos kivitelezést csak munkavégzésre alkalmas, szakképzett, a feladat 
végrehajtásához szükséges létszámú dolgozó végezhet. Munkát csak a felelős 
vezető utasításai szerint és alapján lehet végezni. A munkaterületen dolgozók 
létszámának, a munka és veszély jellegének megfelelő mentőfelszerelésről és 
szükséges létszámú, kioktatott elsősegélynyújtóról gondoskodni kell. 
Munkavégzés csak ép, biztonságos, az előírások szerint felülvizsgált szerszámokkal, 
gépekkel, ill. védőeszközökkel történhet. Az alkalmazott szerszámok, szerelvények 
és berendezések szigetelési szilárdságáról és szigetelésének sértetlenségéről a 
munkavégzés előtt meg kell győződni. A munkaterületen a közlekedési és szállítási 
útvonalak rendben tartásáról, a közlekedés, a szállítás, a munkavégzés 
biztonságáról gondoskodni kell. Mind a munkavégzés, mind az anyagmozgatás úgy 
történjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen, a környezetben kár ne keletkezzék. 
Veszélyeztetett környezetben csak az arra kellőképpen kiképzett ill. kioktatott, és a 
munkavégzéshez feltétlenül szükséges személyek tartózkodhatnak. Veszélyeztetett 
területre az illetéktelenek bejutását meg kell akadályozni. Ha munkaterületen egy 
időben több kivitelező vállalat dolgozói végeznek munkát, a tevékenységüket 
munkavédelmi szempontból is össze kell hangolni. 
Feszültség alatti berendezésen, hálózaton munkát végezni tilos! A 
feszültségmentesítésről minden munkavégzés megkezdése előtt meg kell győződni. 
Azon kivételes esetekben, de legfeljebb a földhöz képest 250 V feszültségig, amikor 
a feszültség alatti munkavégzés elkerülhetetlen (pl. biztosítócsere), csak kellőképpen 
kioktatott, munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozó,l legkevesebb 2 fő 
dolgozhat, maradéktalanul betartva az MSZ 1585 előírásait. 
A felvonulási villamos energia ellátást biztosító rendszer áramvédő kapcsolásának 
működésképességéről a munkaidő elején meg kell győződni. 
A kivitelezés – arra való külön utalás nélkül is- feleljen meg a vonatkozó szakmai és 
biztonságtechnikai előírásoknak, az MSZ és ágazati szabványoknak, a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény, ill. a végrehajtásáról rendelkező 
5/1993. (XII.26.) MüM rendeletnek. A kivitelezés a szükséges engedélyek birtokában, 
az azokban előírt szakközegek jelenlétében, ill. művezetésével végezhető. 
A munkavégzéshez szükséges feszültségmentesítéseket a kivitelező az 
üzemeltetővel előzetesen egyeztetni tartozik. A munkát úgy kell megszervezni, hogy 
a fogyasztók ellátásában minimális kiesés legyen. Az elkészült berendezés 
feszültség alá helyezését az adott területen szokásos módon, félreérthetetlenül ki kell 
hirdetni. 
A tervtől eltérni csak indokolt esetben, a tervező, a műszaki ellenőr és az üzemeltető 
együttes írásbeli engedélyével szabad.  
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A tervező írásbeli jóváhagyása nélkül a tervtől való eltérés mentesít a tervezői 
felelősség alól. 
A tervdokumentáció áttanulmányozása és a helyszín megtekintése után, még az 
anyagbeszerzés megkezdése és az alvállalkozói munkák kiadása előtt az esetleges 
vitás kérdéseket a kivitelező a tervezővel tartozik egyeztetni. 
A tervezett berendezések biztonságos üzemeltetésére szolgáló műszaki 
megoldások: 
A berendezés átadása előtt a szigetelési ellenállások mérését, az érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgálatot a kivitelezőnek el kell végeznie, az ezekkel 
kapcsolatos jegyzőkönyveket az üzemeltetőnek át kell adnia, és azokat az előírt 
időközönként az üzemeltetőnek is el kell végeztetnie. A felülvizsgálatot csak az arra 
feljogosított személyek végezhetik. Az üzemeltetés és az üzembe helyezés az 
üzemeltető üzemi szabályzata szerint történjen. 
 
 
 
Budapest, 2010.09.27. 
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